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吸引吐出管 80A

ベントキャップφ100
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安全放出管φ10

ベントキャップφ75×2
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特記なき配線は下記による。

a
EM-IE2×2,E2×1(25)

b
EM-IE5.5×3,E5.5×1(25)

c
EM-IE8×3,E5.5×1(31)

d
EM-IE2×2(19)

e
EM-CEE-S1.25×3(19)

4C EM-CEE-S1.25×4(25)

f
EM-CEE-S1.25×12(31)

g
EM-CEE-S1.25×14(39)

h
EM-CEE1.25×2(19)

i
EM-CEE1.25×6(25)

ファインフィルター、圧力調整器、ファイナルフィルター 各2台、露点センサー、露点計

出口空気量 724 /min　プレフィルター、アフターフィルター、ドライヤ、

酸素・笑気・空気・吸引×2・炭酸ガス・窒素用

供給圧力 0.30MPa

吸引用 自動交互追従型

処理風量 3859 /min（-66.7kPa 時）

水封式 5.5kW 吸込容量 1700 /min（-66.7kPa 時）

全自動切替型 1列4本

全自動切替型 1列4本

全自動切替型 2列24本

水冷式　処理空気量 1000 /min

7.5kW型（3.7kW×2） 吐出し空気量 840 /min（0.6MPa 時）

全自動切替型 1列8本

7保守点検用アウトレット

センサ－ユニット

非治療用空気減圧装置

制御盤

メインシャットオフバルブ

センサ－ユニット

吸引タンク

吸引ポンプ

吸引フィルタ－
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吸引用1

1

1 空気用 

容量　10001

2

3

空気用 φ401

アフタ－ク－ラ－

メインシャットオフバルブ

メインシャットオフバルブ

空気タンク

窒素マニフォールド

スクロールコンプレッサ－

笑気マニフォールド

22
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14

メインシャットオフバルブ

可搬式液酸マニフォールド

予備酸素マニフォールド

メインシャットオフバルブ

9
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容量　10701

3

窒素用 φ25

笑気用 φ16

1

1

1

1

1

予備酸素用 φ501

酸素用 φ50

1

1

名　　　　　　　　称番 号

4

3

2

1

数 量

GAC 1φ 100V 3A

GAC 1φ 100V 3A

GAC 1φ 100V 3A

GAC 3φ 200V 16.5kW

基礎　1000×1000×150

基礎　1150×700×300

GAC 1φ 100V 1A

GAC 1φ 100V 1A

GAC 1φ 100V 1A

GAC 1φ 100V 1A

電　気　容　量仕　　　　　　　　様

基礎　1100×1100×150

基礎　1150×950×150

備　　　　　考

空気用 自動交互追従型

吸着式エアユニット

制御盤 1

1

GAC 3φ 200V 22.5kW

基礎　2150×750×150

気化能力 20m /h蒸発器 4 3

信号変換ユニット 1 吸着式エアユニット用 GAC 1φ 100V 3A

粉末消火器1本消火器ボックス及び消火器 1

18

17

基礎　1000×500×150

基礎　900×500×150

メインシャットオフバルブ（酸素用）詳細図

13

3-BV13

13,13

アウトレットへ
マニフォールドより

可搬式液酸

マニフォールドより
予備酸素

5

3

25

メインシャットオフバルブ（笑気・空気・窒素・高圧酸素用）詳細図

13

2-BV13

アウトレットへ

16

25

13

保守点検用アウトレット（吸引用）詳細図

25

供給装置より

10

8

空気用センサーユニット配管詳細図

19

16,16

タンクより

エアーユニットより

10,10

2-BV13

2-BV13

BV16

16

アウトレットへ供給装置より

メインシャットオフバルブ 高圧酸素用 φ251

28

排水管　50A×100A FL+100　ホッパーまで　9箇所

各マニフォールドへ　GAC 1φ 100V 1A 電源引込

制御盤（空気用）へ　GAC 3φ 200V 22.5kW 電源引込

制御盤（吸引用）へ　GAC 3φ 200V 16.5kW 電源引込

非治療用空気減圧装置へ　GAC 1φ 100V 3A 電源引込

消火器ボックス及び消火器

給水管　20A FL+100 バルブ止　6箇所

床排水　1箇所

マニフォールドのボンベ

医療ガス供給装置室内の換気設備

各機器基礎

（衛生工事）

（別途工事）

（別途工事）

（空調工事）

（建築工事）

（電気工事）

工　　　　事　　　　名

信号変換ユニットへ　GAC 1φ 100V 3A 電源引込

各センサーユニットへ　GAC 1φ 100V 3A 電源引込

炭酸ガスマニフォールド加温器用コンセント及び GAC 1φ 100V 7.6A 電源引込

（電気工事）

（電気工事）

（電気工事）

（電気工事）

（電気工事）

（衛生工事）

（衛生工事）
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㈱オカノ・㈱東洋設備・㈱金吉設備工業

㈲大川電工・㈱新生　特定建設工事共同企業体
名　　　称

代　表　者

構　成　員

沖縄県石垣市真栄里

沖縄県病院事業局県立病院課

工 事 名 称

工 事 場 所

発 注 機 関

摘　　　要

図 面 名 称

縮　　　尺

図 面 番 号

作　成　日

㈱ 伊 藤 喜 三 郎 建 築 研 究 所

㈲ 外 間 建 築 設 計 事 務 所 共 同 企 業 体

㈱伊藤喜三郎建築研究所（東京都知事登録 第2215号）

設　
　

計　
　

者
東京都豊島区高田2丁目17-22

沖縄県那覇市樋川2丁目14番地16号

／

摘要
㈲外間建築設計事務所　（沖縄県知事登録 第162-1047号）

医療ガス　/　05-20

新県立八重山病院建設工事（衛生）

1/50(A1)、1/100（A3)

医療ガス設備　供給装置室詳細図

資　格　者

設備設計一級建築士 第1428号

一級建築士 第238709号
筒 井　和 幸

氏　　　名

氏　　　名

一級建築士 第113856号
原　　 勇 次

管理建築士
施　
　

工　
　

者
２０１８年７月（平成３０年度）構　成　員

代　表　者

名　　　称

株 式 会 社 オ カ ノ
沖 縄 県 那 覇 市 安 謝 1- 2 3 - 8　

㈱オカノ・㈱東洋設備・㈱金吉設備工業・㈲大川電工・㈱新生

工　事　区　分

電　気　配　線　表

S=1/50 医療ガス供給装置室　配線・給排水詳細図医療ガス供給装置室　配管詳細図

機　　器　　表

S=1/50

H
O O

R
eg

流
量

計

流
量

計

破線部別途工事

部分は院内圧力よりも高くなる場合に必要

※高気圧酸素ラインについて
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